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Distribuļn² s²tŊ a z§kladn² sledovan® parametry pŚi vĨchoz² revizi 

S²tŊ venkovn² a kabelov®, elektrick® stanice, DTS

ĻlenŊn² syst®mŢ nad 1 kV 

ü S²tŊ s nepŚ²mo uzemnŊnĨm uzlem IT

ü S²tŊ s pŚ²mo uzemnŊnĨm uzlem TT

ĻlenŊn² syst®mŢ do 1 kV

ü S²tŊ uzemnŊn® TT

ü S²tŊ s uzemnŊnĨm uzlem a vyvedenĨm 
vodiļem PEN - s²tŊ TN-C

Sledovan® parametry

ü Celistvost, spojitost PE vodiļŢ

ü PŚechodov® odpory spojŢ

ü Velikost poruchov® smyļky 

ü UzemnŊn², mŊrnĨ odpor pŢdy

ü Izolaļn² odpor

ü Dotykov® a krokov® napŊt²

Neopomenuten®

ü Ochrana pŚed atmosf®rickĨm 
pŚepŊt²
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Ochrana pŚed pŚepŊt²m v distribuļn²ch s²t²ch 

ü ĻSN 38 0810Pouģit² ochran pŚed pŚepŊt²m v silovĨch zaŚ²zen²ch (1987)

ü ĻSN 33 3060Ochrana elektrickĨch zaŚ²zen² pŚed pŚepŊt²m (1984)

ü ĻSN 33 2000-4-443 Elektrick® instalace budov ïĻ§st 4-44: Bezpeļnost ïOchrana pŚed 

ruġivĨm napŊt²m a elektromagnetickĨm ruġen²m ïKapitola 443: Ochrana 

proti atmosf®rickĨmnebo sp²nac²m pŚepŊt²m

ü PNE 33 0000-7 Navrhov§n² a umisŠov§n² svodiļŢ pŚepŊt² vdistribuļn²ch s²t²ch do 1 kV

ü PNE 33 0000-8 Navrhov§n² a umisŠov§n² svodiļŢ pŚepŊt² vdistribuļn²ch s²t²ch nad 1 kV - do 45 kV

ü PNE 33 0000-9 Navrhov§n² a umisŠov§n² svodiļŢ pŚepŊt² vdistribuļn²ch s²t²ch 110 kV

ü ? VnitŚn² pŚedpisy jednotlivĨch distribuļn²ch spoleļnost² 



ü Omezovaļe pŚepŊt² 

ü Bleskojistky 
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Svodiļe pŚepŊt² v s²t²ch do 1 kV
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Z§sady pro umisŠov§n² a pŚipojov§n² 

Venkovn² veden² 

ü V rozv§dŊļi NN nebo na transformovnŊ (ve vĨvodech NN) nebo na prvn²m 

podpŊrn®m bodŊ veden² od transformovny. 

ü Ve venkovn²ch veden²ch po 500 m za podm²nky, ģe ģ§dnĨ podpŊrnĨ bod s²tŊ 

nesm² bĨt vzd§len od omezovaļŢ pŚepŊt² v²ce neģ 250 m. 

ü Na pŚechodech zvenkovn²ch veden² do zemn²ho kabelov®ho veden² (netĨk§ 

se pŚ²pojek kratġ²ch neģ 250 m). 

ü D§le se um²st² svodiļe pŚepŊt² na m²stech sļastĨm vĨskytem ¼derŢ blesku.



Venkovn² veden² - hol® - izolovan®
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Sch§z² pŚizemnŊn² PEN a 

vzpŊra konzole VVS



Venkovn² veden² - hol® - izolovan®
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Z§sady pro umisŠov§n² a pŚipojov§n² 

Kabelov® veden² 

ü V kabelovĨch s²t²ch do 1 kV se 

ochrana pŚed atmosf®rickĨm 

pŚepŊt²m a pŚed sp²nac²m 

pŚepŊt²m bŊģnŊ neprov§d².

ü Pouze ve zdŢvodnŊnĨch 

pŚ²padech
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Z§sady pro umisŠov§n² a pŚipojov§n² 
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Z§sady pro umisŠov§n² a pŚipojov§n² 
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Svodiļe pŚepŊt² v s²t²ch nad 1 kV do 45 kV

ü Omezovaļe pŚepŊt² 

ü Ochrann§ jiskŚiġtŊ

ü Ventilov® bleskojistky 

ü Vyfukovac² bleskojistky 

ü Zemn²c² vĨbŊhov§ lana
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Z§sady pro umisŠov§n² a pŚipojov§n² 

ü D®lka vodiļŢ k pŚipojen² 

omezovaļŢ k chr§nŊn®mu 

zaŚ²zen² mus² bĨt co nejkratġ²

ü PŚipojen² k uzemnŊn² 

p§skovĨm vodiļem 
(p§skov® vodiļe maj² menġ² indukļnost a impulsn² 

¼bytky pŚepŊt² na nich jsou menġ²)

ü Funkce svodiļe pŚepŊt² 

chr§n²c² zaŚ²zen² mus² bĨt 

zachov§na i pŚi vyjmutĨch 

pojistk§ch VN  
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PŚechod venkovn²ho veden² do kabelov®ho veden²


